
Veröffentlichungen StromNZV § 17 (2)

Netz- oder Umspannebene HS HS/MS MS MS/NS NS

1. Jahreshöchstlast kW 0 5.311 357 9.162

2. Netzverluste kWh/a 0 185.729 42.854 2.042.421

Summenlast

3. nicht leistungsgemessene Kunden kW 49.206

Netzverluste kW 259

4. Fahrplanprognose für Lastprofilkunden kW
Restlastkurve bei Anwendung des 

analytischen Verfahrens kW

Netz- oder Umspannebene HS HS/MS MS MS/NS NS

5. Höchstentnahmelast kW 0 5.311 357 9.162

Bezug aus der vorgelagerten Netzebene kWh/a 0 51.866.378 32.063.936 31.024.176

6. Einspeisungen pro Spannungsebene kW 0 12.705 8.576 8.411

7. Verlustenergie (Mengen) kWh/a 2.271.004

Verlustenergie (Preise) €/a


